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TEXTO

O Decreto-Lei n. 512/80, de 28 de Outubro, estabeleceu um conjunto de disposicdes aplicaveis a execucdo,
exploracdo e manutencdo de redes, ramais de distribuicdo e instalagdo de gases combustiveis da 3. familia,
usualmente designados por gases de petrdleo liquefeito (GPL).

Entretanto, o Decreto-Lei n. 232/90, de 16 de Julho, estabeleceu os principios a que devem obedecer o projecto, a
construcdo, a exploracdo e a manutencdo do sistema do abastecimento de gas natural liquefeito (GNL), de gas
natural (GN) e dos seus gases de substituicdo (GNS). No ambito da regulamentacdo do citado diploma, foi
publicado um vasto conjunto de disposicOes técnicas que contemplam quer o dimensionamento das instalacoes e
redes quer a sua execugao, exploracdo e manutengao.

Importando uniformizar os critérios relacionados com as medidas técnicas a observar nesta matéria, o presente
diploma procede a revisao do referido Decreto-Lei n. 512/80, de 28 de Outubro, estendendo a aplicacdo das
disposicOes regulamentares previstas no Decreto-Lei n. 232/90, de 16 de Julho, as redes e ramais de distribuicdo e
as instalacoes de gases combustiveis da 3. familia ndo abrangidos por aquele diploma e definindo os requisitos
aplicaveis ao projecto, execucdo e exploragao das instalagbes de gas.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n. 1 do artigo 201. da Constitucdo, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.
Objecto e ambito de aplicagao

1 - O presente diploma tem como objecto a definicdo das regras aplicaveis ao projecto, a construgao, a exploragao
técnica e a seguranga das redes e ramais de distribuicdo de gases combustiveis da 3. familia, usualmente
designados por gases de petrdleo liquefeitos (GPL).

2 - As disposicOes deste decreto-lei sdo também aplicaveis, nos termos nele previstos, as instalacdes de gas no
interior dos edificios alimentados com os gases referidos no nimero anterior.

Artigo 2.
Definicoes
Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) «Entidade exploradora» - entidade que, sendo ou ndo proprietaria das instalacbes de armazenagem e das redes
e ramais de distribuicdo de gas, procede a exploragdo técnica das mesmas;

b) «Entidade instaladora» - entidade que se dedica a instalacdo de redes e ramais e instalacoes de gas em
edificios;
c) «Entrega de gas canalizado» - alimentacao fisica de gas canalizado aos consumidores finais;

d) «Exploragao técnica de redes e ramais» - conjunto das acgles técnicas destinadas a conducdo, a manutengao e
a entrega de gas canalizado aos consumidores finais;



e) «Instalagdo de gas em edificios» - sistema instalado num edificio, constituido pelo conjunto de tubagens,
acessorios, equipamentos e aparelhos de medida, que assegura a distribuicao de gas desde o dispositivo de corte
geral do edificio até ao dispositivo de corte de cada aparelho de gas, inclusive;

f) «Partes comuns das instalagbes de gas em edificios» - conjunto dos componentes da instalagdo de gas num
edificio, desde a valvula de corte geral até a entrada de cada fogo, com excepcdo do contador de gas;

g) «Posto de GPL» - conjunto de garrafas ou reservatorios, ligados a uma rede de distribuicdo ou a uma instalacao
de gas;

h) «Proprietario» - entidade proprietaria das instalagbes de armazenagem, das redes e ramais de distribuicdo de
gas ou das instalacoes de gas em edificios;

i) «Ramal ou ramal de distribuicdo» - sistema constituido por tubagens, valvulas e acessérios, que abastece
instalacOes de gas em edificios;

j) «Rede de distribuicdo» - sistema constituido por tubagens, valvulas e acessorios, através do qual se processa a
alimentagdo dos ramais de distribuigdo.

Artigo 3.
Dimensionamento das redes e ramais de distribuicao

1 - As redes e ramais de distribuicdo de gases combutiveis abrangidos pelo ambito de aplicacdo do presente
diploma, a construir em areas concessionadas para o gas natural (GN) e para os seus gases de substituicao (GNS),
devem ser dimensionados de acordo com a legislacdo aplicavel as redes e ramais de distribuicdo de gas natural.

2 - Fora das areas concessionadas para a distribuicdo de gas natural e dos seus gases de substituicdo, o
dimensionamento das redes e ramais de distribuicao de gases combustiveis deve ser feito tendo em conta as
caracteristicas do gas a distribuir.

Artigo 4.
Autorizagdo para execugdo e entrada em funcionamento

A execucdo e a entrada em funcionamento das redes e ramais de distribuicdo ligados a postos de GPL licenciados
nos termos da legislacao aplicavel carecem de autorizacao a conceder pela delegacao regional do Ministério da
Economia territorialmente competente, adiante designada abreviadamente por DRME.

Artigo 5.
Pedido de autorizagdao de execucao

1 - A autorizacdo de execugdo referida no artigo anterior deve ser requerida pelo proprietario das redes e ramais
de distribuicdo a8 DRME competente, devendo constar do requerimento:

a) O nome ou denominagdo social, o nimero fiscal de contribuinte e o domicilio ou sede do requerente;
b) O local de implantacdo da rede ou ramal.

2 - O requerimento a que se refere o nimero anterior deve ser acompanhado de um projecto, em duplicado, que
deve incluir:

a) Memoria descritiva, da qual deve constar a descricdo da instalagdo, dos materiais e dos dispositivos de
seguranca e a indicacdo das principais normas e cddigos técnicos utilizados no projecto e a cumprir na construcdo;

b) Planta topografica a escala conveniente, designadamente a escala de 1:10 000, indicando a area onde se
desenvolve a rede e ramais de distribuicdo;

c) Planta da rede ou ramal de distribuicdo a escala conveniente, designadamente as escalas de 1:200, ou 1:100 ou
1:50, que definam completamente os tracados e 0s pormenores.

3 - A autorizagao requerida sera concedida com a devolugao ao requerente do duplicado do projecto, devidamente
visado.

Artigo 6.



Execucdo das redes e ramais de distribuicao

1 - A execucdo das redes e ramais de distribuicdo deve obedecer aos requisitos estabelecidos no Regulamento
Técnico Relativo ao Projecto, Construcdo, Exploragdo e Manutencdo de Redes de Distribuicdo de Gases
Combustiveis, aprovado pela Portaria n. 386/94, de 16 de Junho.

2 - A execucdo das redes e ramais de distribuicdo deve ser feita por entidades instaladoras reconhecidas pela
Direccao-Geral da Energia, nos termos previstos no respectivo estatuto.

3 - Concluida a execugdo das redes e ramais de distribuicdo, deve a entidade instaladora emitir termo de
responsabilidade, em triplicado, de acordo com o modelo a aprovar por despacho do director-geral da Energia.

4 - O original do termo da responsabilidade referido no nimero anterior deve ser entregue @ DRME competente e
os duplicados ao proprietario, sendo um destinado a entidade exploradora.

Artigo 7.
Pedido de autorizacdo de exploracao

1 - Antes da entrada em funcionamento das redes ou ramais de distribuicao, deve o proprietario requerer a DRME
competente a autorizacdo de exploracao.

2 - O pedido para a autorizacdo de exploragao deve ser acompanhado de:
a) Termo de responsabilidade a que se refere o n. 3 do artigo anterior;
b) Identificacdo da entidade exploradora;

c) Declaracao da entidade exploradora assumindo a responsabilidade pela exploracao das redes e ramais de
distribuicdo de gas.

Artigo 8.
Transmissao da propriedade das instalagcdes ou da sua exploragao

1 - A transmissdo da propriedade das armazenagens, redes e ramais de distribuicdo de gas deve ser comunicada a
DRME competente, no prazo de 30 dias a contar da data de transmissdo, para efeitos de averbamento da
titularidade da propriedade.

2 - A comunicacgdo prevista no niumero anterior constitui obrigacdo da entidade transmissaria.

3 - A substituicdo da entidade exploradora das instalacdes deve ser comunicada a DRME competente pelo
proprietario das instalagdes no prazo de cinco dias a contar da data de substituicdo.

4 - A comunicacdo a que se refere o nimero anterior deve ser acompanhada de declaracao da nova entidade
explorada assumindo a responsabilidade pela exploracdao das instalacoes.

Artigo 9.
Exploracdo técnica das redes e ramais de distribuicdo
1 - A exploracao técnica das redes e ramais de distribuicdo de gas é da responsabilidade da entidade exploradora.

2 - A exploragdo técnica das redes e ramais de distribuicdo deve obedecer aos requisitos estabelecidos no
regulamento referido no artigo 6. do presente diploma.

3 - Sempre que, decorrente de uma fiscalizagdo, se verifiquem indicios de fugas de gas, a DRME competente
podera exigir a entidade exploradora a realizacdo de ensaios para a sua deteccdo.

4 - Sempre que se verifiquem situagdes que ponham em causa a seguranga de pessoas e bens, a DRME
competente podera determinar a suspensdo da autorizagdo de exploracdo das instalagbes, bem como a selagem
das mesmas.

Artigo 10.
Assisténcia técnica

1 - A entidade exploradora deve assegurar:



a) Um servico de atendimento permanente para receber informacdes, do seu pessoal ou de terceiros, relativas a
eventuais anomalias de funcionamento;

b) Um servigo de manutengdo permanente das redes e ramais de distribuicdo de gas, dotado de meios técnicos,
materiais e humanos que a habilitem, em caso de acidente, a intervir com a necessaria rapidez e eficacia, bem
como a prestar assisténcia técnica aos consumidores;

c) Um servico permanente para correccao das anomalias de funcionamento das redes e ramais de distribuicdo de
gas e das partes comuns das instalages de gas em edificios.

2 - As anomalias de funcionamento devem ser resolvidas no mais curto prazo de tempo possivel, cabendo os
encargos correspondentes as eventuais intervengbes a entidade exploradora, excepto quando:

a) A anomalia ocorrer na instalacao de gas do edificio;
b) O pedido de assisténcia ndo tiver fundamento.

3 - A DRME competente pode fixar um prazo a entidade exploradora para a resolugdo de qualquer anomalia de
funcionamento ou pedido de assisténcia técnica.

Artigo 11.
Inspecgbes periddicas

1 - As redes e ramais de distribuicao de gas ficam sujeitas a inspecgoes periddicas quinquenais, que devem incluir
um ensaio de estanquidade.

2 - As redes e ramais de distribuicdo existentes a data da publicagao deste diploma devem ser obrigatoriamente
ensaiados dentro do prazo de trés anos de acordo com um plano previamente apresentado as DRME.

3 - Dos relatérios que contiverem os ensaios referidos nos nimeros anteriores deverdo ser enviadas copias as
DRME.

4 - A promogdo e a realizagdo das inspecgbes periddicas referidas sdo da responsabilidade das entidades
exploradoras.

5 - A responsabilidade das inspecgbes referidas no nimero anterior podera ser transferida para entidades que
venham a ser reconhecidas para o efeito ao abrigo do diploma especifico.

Artigo 12.
Instalagdo de gas em edificios

1 - Quando os edificios situados fora das areas concessionadas para a distribuicdo do gas natural e dos seus gases
de substituicao forem dotados de instalagbes de gas combustivel, devem as mesmas obedecer aos requisitos
estabelecidos no Regulamento Técnico Relativo ao Projecto, Construcdo, Exploracdo e Manutengdo das InstalagGes
de Gas Combustivel Canalizado em Edificios, aprovado pela Portaria n. 364/94, de 11 de Junho, bem como as
disposigdes constantes do Decreto-Lei n. 262/89, de 17 de Agosto, com a redacgao que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei n. 178/92, de 14 de Agosto, com excepcao:

a) Do dimensionamento das instalacdes que deve ser feito tendo em conta a pressao de alimentacao das mesmas
e as caracteristicas do gas a utilizar;

b) Da aplicacdao do disposto no artigo 11. do Decreto-Lei n. 262/89, de 17 de Agosto, com a redaccdo dada pelo
Decreto-Lei n. 178/92, de 14 de Agosto.

2 - Executada a instalacdo de gas, e com toda esta a vista, deve a entidade instaladora realizar os ensaios e
demais verificacbes de seguranga exigiveis.

3 - Feitas as verificagbes previstas no numero anterior, a entidade instaladora emitird um termo de
responsabilidade, em triplicado, de acordo com o modelo a aprovar por despacho do director-geral da Energia.

4 - A entidade instaladora devera enviar o original do termo de responsabilidade referido no nimero anterior a
entidade licenciadora da construgao e os duplicados ao proprietario do edificio, sendo um destinado a entidade
exploradora.

5 - A manutencgao das instalagbes de gas dos edificios é da responsabilidade dos seus proprietarios.



6 - As partes comuns das instalacbes de gas dos edificios ficam sujeitas as inspeccdes quinquenais, nos termos
estabelecidos no artigo 13. do Decreto-Lei n. 262/89, de 17 de Agosto.

Artigo 13.
Grupos profissionais

Consideram-se habilitados para projectar, executar e proceder a manutencdo das redes e ramais de distribuicao e
instalacOes de gas os grupos profissionais previstos no anexo I do Decreto-Lei n. 263/89, de 17 de Agosto.

Artigo 14.
Contra-ordenacdes
1 - Constitui contra-ordenagdo punivel com coima:
a) De 50 000$ a 2 000 000$, a infraccdo ao disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 8. e no n. 2 do artigo 10.;

b) De 100 000$ a 3 500 000%, a infraccdo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 6., nos n.os 3 e 4 do artigo 8., no
artigo 11. e nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 12.;

c) De 250 000% a 6 000 000%, a infraccdo ao disposto no artigo 3., no artigo 4., nos n.os 1 e 2 do artigo 6., no n. 2
do artigo 9., no n. 1 do artigo 10. e nos n.os 1 e 2 do artigo 12., bem como a inobservancia pelas entidades
exploradoras das obrigacdes e deveres estabelecidos no respectivo estatuto.

2 - A tentativa e a negligéncia s3o puniveis.

3 - No caso de a contra-ordenacdo ter sido praticada por pessoa singular, o montante maximo da coima é de 750
0005.

4 - Conjuntamente com a aplicagao das coimas, e em funcdao da gravidade da infraccao e da culpa do agente,
poderdo ser aplicadas as sancdes acessorias estabelecidas no n. 1 do artigo 21. do Decreto-Lei n. 433/82, de 27
de Outubro, com a redaccao que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n. 244/95, de 14 de Setembro

Artigo 15.
Tramitacdo e julgamento
1 - Os processos de contra-ordenacao sao instruidos pela DRME competente, cabendo ao respectivo director
regional a aplicacdo de coimas e sangOes acessorias, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

2 - No caso das entidades exploradoras, compete ao director-geral da Energia a aplicacao das coimas e sangoes
acessorias, incluindo-se nestas a revogagao do reconhecimento da entidade exploradora.

3 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, a DRME enviara a Direccdo-Geral da Energia o respectivo
processo de contra-ordenagdo devidamente instruido.

Artigo 16.
Produto das coimas
O produto da aplicacdo das coimas constitui receita:
a) Em 60 %, do Estado;
b) Em 30 %, da DRME instrutora do respectivo processo;
c) Em 10 %, da Direccao-Geral da Energia.
Artigo 17.
Regulamentagao

1 - Por portaria do Ministro da Economia sera aprovado o estatuto das entidades exploradoras referidas no
presente diploma.

2 - Por despacho do director-geral da Energia, serdao aprovados os modelos dos termos de responsabilidade
previstos neste diploma e no estatuto a que se refere o nimero anterior.



Artigo 18.
Fiscalizacao
A fiscalizacdo do cumprimento do disposto no presente diploma é da competéncia das DRME.
Artigo 19.
Disposicoes transitdrias

1 - A exploragdo técnica das redes e ramais de distribuicdo de gas referidos no n. 2 do artigo 21., apds o decurso
dos prazos ai referidos, carece de autorizacdo a conceder pelas DRME.

2 - O pedido para autorizacdo da exploracdo técnica referida no nimero anterior deve ser apresentado pelo
proprietario das instalagbes a DRME competente, acompanhado de:

a) Identificacdo da entidade exploradora;
b) Declaragdo da entidade exploradora assumindo a responsabilidade pela exploracdo técnica das instalagoes.
Artigo 20.
Norma revogatoria
E revogado o Decreto-Lei n. 512/80, de 28 de Outubro.
Artigo 21.
Entrada em vigor

1 - Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, o presente diploma entra em vigor 30 dias apds a data da sua
publicacao.

2 - As disposicOes referentes a exploragdo técnica das redes e ramais de distribuicdo constantes nos artigos 9. e
10. entram em vigor apds o decurso dos seguintes prazos:

a) Um ano para as instalacbes executadas até a data da publicacdo deste diploma;

b) Seis meses para as instalagdes cuja execucao tenha sido iniciada antes da data da publicacdo do presente
diploma e cuja conclusdo venha a efectivar-se apds aquela data.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Marco de 1997. - Anténio Manuel de Oliveira Guterres -
Antdnio Luciano Pacheco de Sousa Franco - Jodo Cardona Gomes Cravinho - José Eduardo Vera Cruz Jardim -
Augusto Carlos Serra Ventura Mateus - Elisa Maria da Costa Guimaraes Ferreira.

Promulgado em 22 de Abril de 1997.

Publique-se.

O Presidente da Republica, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 13 de Maio de 1997.

O Primeiro-Ministro, Antdnio Manuel de Oliveira Guterres.



